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Studium: Projekt budowlany Branża:  Konstrukcja

OBIEKT

ADRES BUDOWY

INWESTOR

RYSUNEK SCHEMAT KONSTRUKCJI WIATY

Rysunek nr 9

Skala: 1:50

Arkusz nr

Gryżyna, ul. Zielona; działka nr 19/34
Stadnina Koni "RACOT" Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 5, Racot
64-000 Kościan

BUDYNEK INWENTARSKI (OBORA)

Data: 27.04.2023r

mgr inż. Mirosław WęcłaśProjektował:
Upr.nr 1688/94/Lo
spec.architektoniczna
Upr.nr 1685/94/Lo
spec.konstrukcyjno-budowlana
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Połączenie rygli wiaty ze ścianą żelbetową wykonać za pomocą
prętów gwintowanych np. HAS-U - klasa 5.8 M12x260, wklejanych
na żywicę iniekcyjną np. Hilti HIT- HY 200-A (głębokość kotwienia
min. 180mm)
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